
空調機台数

工場内の温度に関係なく、
全ての空調機を稼働

⼯場の温度で空調機の使⽤台数を増減

無駄な電⼒を使わない

ポイント

空調機台数も室温で使い分け

⼯場内空調機の使い⽅⾒直し
トメルナオスヤメル

カエルヒロウサゲル

4台 21台9台

稼動例１

室温温室16℃以下時

❶ ❸❷

❶ ❷ ❸

4台 ３台 ８台

稼動例２

室温20℃〜22℃時

❶ ❷ ❸

３台 ０台 ６台

室温に合わせて使う暖房機を変える＝ルール化


